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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari analisis data yang diperoleh dari pengumpulan data hasil 

pemeriksaan di lapangan dan berdasarkan pengalaman penulis dalam 

melakukan penelitian terhadap titik jenuh filter Felita untuk menurunkan 

kadar Fe sumur bor di Dusun Watugajah, Sendangagung, Minggir, Sleman 

penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil Pemeriksaan sebelum filtrasi menggunakan Filter Felita 

kadar Fe sebesar 1,75 mg/l dan rata-rata setelah filtasi 

menggunakan Filter Felita kadar Fe sebesar 0,1164 mg/l. 

2. Filter Felita mampu menurunkan kadar Fe dalam air sumur bor di 

Dusun Watugajah, Sendangagung, Minggir, Sleman sebesar 

93,35%. 

3. Penelitian ini belum tercapai titik jenuh dari Filter Felita pada 

aliran air terfilter bervolume 98 m
3
. 

4. Fiter Felita diprediksi akan mencapai titik jenuh setelah air terfilter 

sebanyak 601 m
3
. 

5. Filter Felita dapat diaplikasikan untuk keperluan rumah tangga 

karena hasil filtrasinya telah memenuhi standar baku mutu 

Permenkes No. 32 tahun 2017. 
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B. Saran 

1. Bagi masyarakat 

a. Masyarakat diharapkan dapat melakukan pengolahan air 

sebelum menggunakan air sumur bor dengan filter Felita. 

b. Mencuci dan mengganti media filter setiap 601 m
3
 air mengalir 

atau kurang lebih setiap 10 bulan sekali. 

2. Bagi peneliti 

a. Peneliti lain yang ingin melanjutkan penelitian ini bisa 

melakukan uji parameter lain 

b. Mempersiapkan waktu yang lapang dan dana yang cukup. 


